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RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBS: NBR 1272:2006 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)  ÁREA CONSTRUÍDA

É A ÁREA TOTAL COBERTA DE UMA EDIFICAÇÃO

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

FORMATO DE PAPEL A1

ALVENARIA

PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

PAREDE REBOCADA COM ARGAMASSA BARITADA

ESPECIFICAÇÕES

PISOS

P1 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, e=8mm, COM RESINA, INCL. CAMADA REGULADORA.

P2
CALÇADA EM PISO CIMENTADO

P2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, DIMENSÕES 45x45 cm, ANTIDERRAPANTE.

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, DIMENSÕES 20x20cm.

R2

R1

PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS

FORRO

F2

F1

FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, ESTRUTURADO, PINTADO COM TINTA PVA NA COR BRANCA.

SEM FORRO

F3 LAJE DE FORRO
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Cobertura em telha ondulada fibrocimento 6mm

sobre estrutura em madeira de lei pontaletado 

Despensa
Adm. LavanderiaLavandeiraPreparo

Revestimento cerâmico tipo

esmaltado - dimensões 33x45cm
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+ 0.17

+ 0.15

0

Porta de abrir em vidro temperado,

e=10mm

Bancada em aço inox Porta em madeira

compensada revestida

com laminado melamínico

Circulação Morgue

+ 0.17+ 0.17

Cozinha

Planta de Cobertura

Escala 1/100

3

Cobertura em telha ondulada fibrocimento

6mm sobre estrutura em madeira de lei e

treliça metálica

Porta em madeira compensada revestida

com laminado melamínico

+ 0.15

0

+ 0.15

Distribuição
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Lavanderia

Porta em alumínio anodizado

natural, com guarnição
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Divisória em granito cinza

Andorinha

+ 0.15

Vest. Barreira

+ 0.15
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+ 0.17

Corte A

Escala 1/100

Elevação 1

Escala 1/100

Corte B

Escala 1/100

Caimento 0,15%
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Chapim em concreto

Porta em alumínio anodizado natural, com

guarnição

Chapim em concreto

Cobertura em telha ondulada

fibrocimento 6mm sobre estrutura

em madeira de lei pontaletado
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Exaustor Ø60cm Esquadria Maxim-ar em alumínio

e vidro temperado 3mm

Calha PVC Ø150mm

e condutor em PVC Ø150mm
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e vidro temperado 3mm
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Cobertura em telha ondulada

fibrocimento 6mm sobre estrutura

em madeira de lei e treliça metálica

Forro em placas de gesso

acartonado
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de Materiais

+ 0.17

DML
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Cobertura em telha ondulada

fibrocimento 6mm sobre

estrutura em madeira de lei

pontaletado

Cobertura em telha ondulada

fibrocimento 6mm sobre

estrutura em madeira de lei

treliça metálica.

Calha PVC Ø150mm

e condutor em PVC Ø150mm

Esquadria Maxim-ar em alumínio

e vidro temperado 3mm
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Porta em madeira compensada revestida
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Calha em PVC
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Telha Fibrocimento

A: 310,73m²

i= 10%
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TERÇA EM MADEIRA DE LEI

6x12cm

TERÇA EM MADEIRA DE LEI

6x12cm

TRELIÇA METÁLICA

MANTA EM PELÍCULA DE

ALUMÍNIO

MANTA EM PELÍCULA DE
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CALHA PVC Ø150mm

CONDUTOR PVC Ø150mm

0
,
1

5

1
8

,
2

0
,
1

5

2,5 23,9 3,3 15,7 2,35

45,4

2
3

,
5

C
a

i
m

e
n

t
o

 
0

,
1

5
%

Pintura em tinta látex

PVA, na cor verde
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PVA, na cor verde escuro
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