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LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com /
f.: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

MNB AMORAS / LUMA VASCONCELOS

DE MOCAJUBA

PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                               

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO, MAPA DE SITUAÇÃO

DATA:

JUN/2022

ARQ

01/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

Mapa de Situação

S/ ESC

Mapa de Localização

S/ ESC

P0

IMPLANTAÇÃO GERAL E PLANTA DE LOCAÇÃO

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

P1

P2

P3

P4

P5

P6

BLOCO 1 - RECEPÇÃO E EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO

TOTAL

BLOCO 2 - CIRÚRGICO

BLOCO 3 - ENFERMARIAS

BLOCO 4 - LABORATÓRIOS

BLOCO 5 - ADMINISTRAÇÃO

BLOCO 6 - SERVIÇOS

BLOCO 7 - RESÍDUOS

GUARITA 1

ÁREAS EDIFICADAS

GUARITA 2

SUBESTAÇÃO

ÁREA

799,60 m²

569,13 m²

512,31 m²

4.166,08 m²

560,74 m²

547,47 m²

747,40 m²

95,09 m²

8,48 m²

8,48 m²

60,75 m²

PONTOS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LATITUDE LONGITUDE

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

2°34'57.88"S  49°30'18.92"O 

  2°34'56.23"S   49°30'20.00"O 

  2°34'58.85"S   49°30'20.44"O 

  2°34'59.58"S   49°30'16.59"O  

  2°34'56.67"S   49°30'15.77"O 

  2°34'56.35"S   49°30'17.33"O 

  2°34'56.86"S  49°30'17.52"O 

ÁREA DO TERRENO= 10.242,135 m² 

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA= 4.166,08 m²

projetos@mnbamoras.com.br
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CIRCULAÇÃO COBERTA

112,63 m²

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento explicativo,

auxiliar ao cumprimento da Portaria Conjunta nº 38, de 31 de julho de 2020_

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS ÁREAS

DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ 1,20 M

(UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) DE AFASTAMENTO.

OBS: As áreas de passarelas cobertas não estão somadas na área total construída. 

BLOCO 1 - MARQUISE

144,00 m²
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Bloco 1

Recepção e Emergência

A:799,60m²

Bloco 2

Cirúrgico

A: 569,13m²

Bloco 3

Enfermarias

A: 512,31m²

Bloco 4

Laboratórios

A:560,74m²
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Grama 2

A: 152.98 m²

Grama 3

A: 393,33 m²

Grama 1

A: 411.94 m²

Grama 5
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Grama 7
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Grama 6

A: 1252.46 m²

Grama 4
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Grama 8
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Grama 12
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Grama 9

A: 29.56 m²

Grama

10

A: 4.33 m²

Futura

Ampliação Enfermaria

Estacionamento ambulâncias
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Marquise

A:144,00 m²

GASES MEDICINAIS

CISTERNA

2

projeção cobertura circulação

RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (REL)

LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com /
f.: 91* 984459487

MARUZA BAPTISTA

MNB AMORAS / LUMA VASCONCELOS

DE MOCAJUBA

PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                               

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

DATA:

JUN/2022

ARQ

02/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

  PLANTA DE SETORIZAÇÃO
projetos@mnbamoras.com.br
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SETORIZAÇÃO

BLOCO 1 - RECEPÇÃO E EMERGÊNCIA

BLOCO 2 - CIRÚRGICO

BLOCO 3 - ENFERMARIAS

BLOCO 4 - LABORATÓRIOS

BLOCO 5 - ADMINISTRAÇÃO

BLOCO 6 - SERVIÇOS

BLOCO 7 - RESÍDUOS

SUBESTAÇÃO

GUARITAS 1 E 2

BLOCO 1 - RECEPÇÃO E EMERGÊNCIA

DESCRIÇÃO

TOTAL

BLOCO 2 - CIRÚRGICO

BLOCO 3 - ENFERMARIAS

BLOCO 4 - LABORATÓRIOS

BLOCO 5 - ADMINISTRAÇÃO

BLOCO 6 - SERVIÇOS

BLOCO 7 - RESÍDUOS

GUARITA 1

ÁREAS EDIFICADAS

GUARITA 2

SUBESTAÇÃO

ÁREA

799,60 m²

569,13 m²

512,31 m²

4.166,08 m²

560,74 m²

547,47 m²

747,40 m²

95,09 m²

8,48 m²

8,48 m²

60,75 m²

ÁREA DO TERRENO= 10.242,135 m² 

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUÍDA= 4.166,08 m²

CIRCULAÇÃO COBERTA

112,63 m²

OBS: As áreas de passarelas cobertas não estão somadas na área total construída. 

BLOCO 1 - MARQUISE

144,00 m²

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento explicativo,

auxiliar ao cumprimento da Portaria Conjunta nº 38, de 31 de julho de 2020_

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS ÁREAS

DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ 1,20 M

(UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) DE AFASTAMENTO.
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Cota do projeto: 49,700

Cota do terreno: 49,718
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NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBS: NBR 1272:2006 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)  ÁREA CONSTRUÍDA

É A ÁREA TOTAL COBERTA DE UMA EDIFICAÇÃO

LEGENDA

POSTE

ARVORES  

AREA DO HOSPITAL

CURVAS DE NIVEL

EDIFICAÇÕES

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

MARUZA BAPTISTA

MNB AMORAS / KAURIA

DE MOCAJUBA

PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                               

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA - PA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

DATA:

JUN/2022

ARQ

   03/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA PLANTAS GERAIS

COTA DO PROJETO

COTA DO TERRENO

PONTOS LATITUDE LONGITUDE

P1

  2°34'56.23"S
  49°30'20.00"O

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

P2

  2°34'58.85"S
  49°30'20.44"O

P3

  2°34'59.58"S
  49°30'16.59"O

P4

  2°34'56.67"S
  49°30'15.77"O

P5

  2°34'56.35"S
  49°30'17.33"O

P6

  2°34'56.86"S
 49°30'17.52"O

P0

2°34'57.88"S
 49°30'18.92"O

NOTA:

CONFORME O MANUAL DE PADRÃO DE OCUPAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE AMBIENTES EM IMÓVEIS

INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL (produzido pela

Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia – é um instrumento explicativo,

auxiliar ao cumprimento da Portaria Conjunta nº 38, de 31 de julho de 2020_

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/manual_racionaliza_08set2020.pdf/view

A ÁREA CONSTRUÍDA É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS COBERTAS TOTAIS DE UMA EDIFICAÇÃO, QUE INCLUI AS

ÁREAS DE PROJEÇÃO DE PAREDES E EXCLUI AS ÁREAS DE PROJEÇÃO DE COBERTURAS EM BALANÇO COM ATÉ

1,20 M (UM METRO E VINTE CENTÍMETROS) DE AFASTAMENTO.
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ÁREA DO TERRENO:  10.242,135 m²

QUADRO DE AREAS

ÁREA CONSTRUÍDA:  4.166,08 m²

E-MAIL: maruzabap@gmail.com /
f.: 91* 984459487

projetos@mnbamoras.com.br
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Grama 2

A: 152.98 m²

Grama 3

A: 393.33 m²

Estacionamento 1

A: 462.30 m²

Resíduos

Infectantes

A: 15.15 m²

Resíduos

Biológicos

A: 4.28 m²

Lavagem de

Carros e Latões

A: 11.00 m²

Resíduos

Comuns

A: 21.53 m²

Circulação

A: 27.18 m²

Bho

A: 8.76 m²

Grama 1

A: 411.94 m²

Grama 5

A: 602.28 m²

Grama 7

A: 389.80 m²

Grama 6

A: 1252.46 m²

Estacionamento Ambulâncias

A: 440.36 m²
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Calçada externa 4

A: 29.27 m²

A: 18.81 m²

Passarela Coberta 4

A: 51.32 m²

Circulação

A: 15.50 m²

Futura ampliação Enfermaria

Estacionamento 2

A: 462.86 m²

Grama 4

A: 285,93 m²

Grama 8

A: 28.23 m²

Grama 12

A: 1.58 m²

Circulação

Coberta

A: 99.03 m²

Calçada 7

A: 100.06 m²

Calçada externa 1

A: 54.46 m²

Calçada 1

A: 81.23m²

Calçada 2

A: 69.10 m²

Passarela coberta 3

A: 42.64 m²
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Grama 9

A: 29.56 m²

Calçada externa 6

A: 173.72 m²
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Guarita 01

A: 6.76 m²

Guarita 02
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Calçada externa 2
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Grama 11

A: 2.68 m²

Calçada 

externa 6

A: 7.33 m²

Calçada 3

A: 80.80 m²

Calçada 9
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WC

A: 3.00 m²

Copa

A: 4.62 m²

DML 2

A:2.85m²

Emergência

A: 29.17 m²

Hall

A: 55.92m²

PD: 5.00m

Triagem

A: 7.24 m²

Serviço Social

A: 8.95 m²

Recepção /

Registros

A: 16.19 m²

Roupa.

A:1.76 m²
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Feminino

A: 14.57 m²

C
i
r
c
u

l
a

ç
ã

o
 
5

A
:
 
1

2
.
1

2
 
m

²

Circulação 4

A: 75.63 m²
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Observação

Adulto Fem.

A: 35.37 m²

Observação

Infantil

A: 25.54 m²

WC

PCD

A: 4.57 m²
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Serviço

A: 7.90 m²

Posto de

Enfermagem

A: 7.48 m²

Sala p/ exame

Indiferenciado

A: 8.95 m²

DML 1

A: 2.80 m²

Posto

Policial

A: 5.00 m²

Público

Masculino

A: 12.69m²

WC

PCD

A: 3.20 m²

WC

PCD
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A: 6.48 m²
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Sala

Procedimentos

A: 23.63 m²

Hall Emergência

A: 19.40 m²

Circulação 3

A: 45.17 m²

Consultório

Ginecológico

A: 18.57 m²

Inalação

A: 13.95 m²

Isolamento

A:11.31 m²
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Adulto Masc.

A: 34.20 m²

Curativos

A: 13.70 m²

Vacina

A: 7.30 m²

WC

PCD

A: 4.47 m²

A.C.

A: 4.90 m²

WC

PCD

A: 4.57 m²

WC

PCD

A: 4.47 m²

Arsenal

A: 6.10 m²
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A: 5.07 m²
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Bho

A: 4.40 m²

Sala Parto Cirúrgico

A: 21.00 m²

Recuperação 

Pós Anestésica

A: 22.07 m²

RN

A: 6.00 m²

Sala Cirúrgica

A: 33.00 m²
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A: 24.90m²

Posto/

Serviço

A: 10.50 m²

Arsenal

A: 5.96 m²

Vest. Fem.

A: 15.03 m²

Área Limpa

A: 12.97 m²

Vest. Masc.

A: 14.07 m²

Barreira

San. Masc.
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Barreira

San. Fem.
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DML
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Hall
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PPP 02
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Higienização
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Bho
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Cadeira
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Masculino
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Circulação

A: 65.72 m²

Posto de

Enfermagem

A: 6.82 m²

Serviço

A: 9.70 m²

Arsenal

A: 7.76 m²

Plantão

Feminino

A: 13.23 m²
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Masculino
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A: 14.67 m²

WC

A:3.70 m²

WC

A: 3.60 m²
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A: 9.57 m²
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Urinálise
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AC
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A: 11.34 m²
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Sala Coleta 

Escarro

A: 6.86 m²
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AC
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A: 23.18 m²

DML

A: 4.59 m²

Hall

A: 11.36 m²
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A: 13.10 m²
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L.O

A: 4.23 m²
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Cadeira
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Lixo

A: 6.42 m²

Vestiário

de Barreira

A: 18.05 m²

Lixo

Frio

A: 4.08 m²

Despensa

A: 12.82 m²

Refeitório 

Funcionários

A: 32.74 m²

Lavagem

de carros
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Montagem de

Carros
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Lavagem
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Cozinha
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Vestiário
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A: 31.50 m²

Vestiário
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Morgue

A: 34.41 m²

Wc PCD
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Distrib.

A: 5.06 m²

Guarda

A: 24.32 m²

Vest. Barreira

A: 7.48 m²

Lavanderia

A: 50.05 m²

Administ.

Lavanderia

A: 7.65 m²

Vestiário

Barreira

A: 9.28 m²

Vestiário

Barreira

A: 10.58 m²

Arsenal

A: 21.39 m²

Preparo

A: 38.77 m²

Depósito

A: 3.10 m²

Separação

A: 29.45 m²

Depósito

Materiais

A: 6.46 m²

DML

A: 1.76 m²

DML

A: 1.82 m²

Recebim.
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e Sistemas

A: 6.46 m²
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C. de Tel.

A:0,70 m²
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Adulto
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Adulto
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Enfermaria

Adulto
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Enfermaria
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A: 23,61 m²

Bho PCD

A: 6,60 m²

Bho

 PCD

A: 6,60 m²

Bho PCD
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Arsenal
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WC

Feminino

A: 13.23 m²

Hall

A: 3.96 m²

Hall

A: 4.80 m²

WC PCD

Feminino

A: 3.60 m²

WC

Masc.

A: 13.23 m²

Auditório

A: 94.35 m²

60 Lugares

Copa

A: 12.90 m²

Palco

A: 22.60m²

WC PCD

Masc.

A: 3.60 m²

Diretor

Administrativo

A: 21.00 m²

Sala de
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A: 17.05 m²

Ensino e

Pesquisa

A: 16.92 m²

Secretaria

A: 21.23 m²

Apoio Administrativo

A: 77.22 m²
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A: 32.38 m²

Apoio Técnico

A: 25.33 m²

Diretor

Técnico
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Secretaria
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Calçada 6

GASES MEDICINAIS

RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (REL)

CISTERNA

LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

MNB AMORAS / LUMA VASCONCELOS

DE MOCAJUBA

PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                               

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

PLANTA BAIXA GERAL E LAYOUT GERAL

DATA:

JUN/2022

ARQ

04/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;

- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS

- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,

PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;

- NBR 9050 - NORMA DE ACESSIBILIDADE.

- LEI DE ACESSIBILIDADE N° 13.146/2015.

- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBS: NBR 1272:2006 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS)  ÁREA CONSTRUÍDA

É A ÁREA TOTAL COBERTA DE UMA EDIFICAÇÃO

CONVENÇÕES

ALVENARIA

PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)

PAREDE REBOCADA COM ARGAMASSA BARITADA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA
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Muro rebocado e pintado com tinta
acrílica com as cores do município

Bloco 07
Resíduos

Trav. Nossa 
Senhora das Graças

A B

Elevação 2 - Trecho A ao B
Escala 1/100

Esquadria Maxim-ar em alumínio e
vidro temperado 3mm

Cobertura em telha fibrocimento
de 6mm, sobre estrutura
pontaletada em madeira de lei

Cobertura em telha fibrocimento
de 6mm, sobre estrutura
pontaletada em madeira de lei

Bloco 06
Serviços

Guarita 02
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Painel em ACM estruturado para fachada, com
acabamento amadeirado e cobertura em estrutura
metálica sob telha de alumínio trapeizodal

Brise horizontal em madeira de lei, com pintura em
verniz, estruturado em perfil metálico acabado com
pintura anticorrosiva.

Pilar em tubo de aço galvanizado, acabamento com
tinta alquídica de fundo (tipo zarção) e tinta de
acabamento (esmalte sintético acetinado) cor cinza

Elevação 1 - Trecho A ao B
Escala 1/100

A B

Revestimento cerâmico em pastilha de porcelana
5x5cm, placa medindo 30x30cm na cor verde.

Guarita 01Bloco 01
Emergência

Gradil Metálico

Revestimento cerâmico em pastilha de porcelana
5x5cm, placa medindo 30x30cm na cor verde escuro.

Reservatório Elevado

Chapim em concreto

Trav. Nossa 
Senhora das Graças

CB

Elevação 1 - Trecho B ao C
Escala 1/100

Esquadria Maxim-ar em alumínio e
vidro temperado 3mm

Gradil Metálico

Revestimento cerâmico em pastilha de porcelana
5x5cm, placa medindo 30x30cm na cor verde.

Bloco 01
Emergência

Guarita 02

Elemento de vedação vazado
em concreto (cobogó), 50x50cm

Esquadria Maxim-ar em alumínio e
vidro temperado 3mm

CB

Elevação 2 - Trecho B ao C
Escala 1/100

Muro rebocado e pintado com tinta
acrílica com as cores do município

Cobertura em telha fibrocimento
de 6mm, sobre estrutura
pontaletada em madeira de lei

Bloco 06
Serviços

Subestação

Reservatório Elevado
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Guarita 02 Bloco 06
Serviços

Bloco 07
Resíduos

Portão Metálico h=2.50 m

Cobertura em telha fibrocimento
de 6mm, sobre estrutura
pontaletada em madeira de lei

Rua Nova José Pimentel

D

Elevação 3 - Trecho C ao D
Escala 1/100

C

Muro rebocado e pintado com tinta
acrílica com as cores do município

Reservatório Elevado
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Esquadria Maxim-ar em
alumínio e vidro temperado 3mm

Esquadria Maxim-ar em
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Elevação 3 - Trecho B ao C
Escala 1/100

B C
Muro rebocado e pintado com tinta
acrílica com as cores do município

Pintura em tinta látex
PVA, na cor verde

Pintura em tinta látex
PVA, na cor verde

Bloco 02
Cirúrgico
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Emergência

Painel em ACM estruturado para fachada, com
acabamento amadeirado e cobertura em estrutura
metálica sob telha de alumínio trapeizodal

Muro rebocado e pintado com tinta
acrílica com as cores do município

Esquadria Maxim-ar em
alumínio e vidro temperado 3mm

Rua Manoel de Souza Furtado

A

Elevação 3 - Trecho A ao B
Escala 1/100

B

Pintura em tinta látex
PVA, na cor verde

Pintura em tinta látex
PVA, na cor verde
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NOTAS

- MEDIDAS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO,
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Circulação

RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (REL)

CISTERNA

GASES MEDICINAIS

LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

MNB AMORAS / LUMA VASCONCELOS

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                               

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

DATA:

JUN/2022

ARQ
12/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A
INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

PORTAS

P1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURALP2

P3

57

ITEM DIMENSÕES QUANT.

6

DESCRIÇÃO

60 x 160

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.70 x 210

96 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.P4

45 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.P5

23
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METALICA RESISTENTE À IMPACTOS AMBOS OS LADOS.P6

12
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm.

80 x 210

90 x 210

120 x 210

120 x 210P7

16
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P8

3 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P9

3160 x 210P10

9150 x 210

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

P11

4200 x 210P12

5200 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm , E PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

MNB AMORAS / CRISLAYNE

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA
DATA:

JUN/2022

ARQ
13/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

MAPA DE ESQUADRIAS

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

BLOCO 1 (EMERGÊNCIA) / BLOCO 2 (CIRÚRGICO)  

P13

1 PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOP14

1

70 x 210

90 x 210P15

1120 x 210P16

1680 x 210P17

10150 x 210P18

6150 x 210P19

1200 x 210P20

180 x 110 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS,
AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, LADO EXTERNO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO.

160 x 60P21
PORTÃO DE FERRO 1/2", INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTI-CORROSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO

JANELAS

J1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J2

J3

2.30

ITEM DIMENSÕES PEITORIL: DESCRIÇÃO

100 x 70 18

QUANT.

45

31

2.30

2.30

150 x 70

200 x 70

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J4 142.30250 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J5 152.30300 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J6 92.30400 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J7 61.00120 x 120

J8 2100 x 120

J9 2

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO E=10mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J10 1

80 x 120

270 x 50

1.00

1.00

2.50

J11 1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL100 x 70 2.30

J12 12 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL150 x 60 2.40

1120 x 80 1.30J13

2100 x 100 1.10J14

01 ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm400 x 300 -PV1

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.280 x 300 -PV2

01440 x 500 -PV3

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.395 x 500 -PV4

01450 x 490 -PV6
BRISE  SOLEIL HORIZONTAL EM ESTRUTURA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO. PAINEL EM TABUA MACARANDUBA
COM PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA E FIXAÇÃO COM CANTONEIRA E PARAFUSO PARA A TABUA

06 EXAUSTOR COM DIÂMETRO Ø60CM60 x 60 1.85E1

C1 50 x 50 - - COBOGÓ EM CIMENTO 50x50x10 CM

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.605 x 500 -PV5

ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm

4200 x 100 1.10J15 JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM QUATRO FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

VISOR FIXO COM REVESTIMENTO PLUMBÍFERO

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

250 x 150P23
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

200 x 150P24

2

1
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

80 x 70P22 2 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.
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Bloco 5 - Administração
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LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA
DATA:

JUN/2022

ARQ
14/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

PORTAS

P1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURALP2

P3

ITEM DIMENSÕES QUANT. DESCRIÇÃO

60 x 160

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.70 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.P4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.P5

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METALICA RESISTENTE À IMPACTOS AMBOS OS LADOS.P6

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm.

80 x 210

90 x 210

120 x 210

120 x 210P7

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P8

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P9

160 x 210P10

150 x 210

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

P11

200 x 210P12

200 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm , E PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

JANELAS

J1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J2

J3

2.30

ITEM DIMENSÕES PEITORIL: DESCRIÇÃO

100 x 70 18

QUANT.

45

31

2.30

2.30

150 x 70

200 x 70

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J4 142.30250 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J5 152.30300 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J6 92.30400 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J7 61.00120 x 120

J8 2100 x 120

J9 2

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO E=10mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J10 1

80 x 120

270 x 50

1.00

1.00

2.50

J11 1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL100 x 70 2.30

J12 12 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL150 x 60 2.40

1120 x 80 1.30J13

2100 x 100 1.10J14

01 ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm400 x 300 -PV1

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.280 x 300 -PV2

01440 x 500 -PV3

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.395 x 500 -PV4

01450 x 490 -PV6
BRISE  SOLEIL HORIZONTAL EM ESTRUTURA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO. PAINEL EM TABUA MACARANDUBA
COM PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA E FIXAÇÃO COM CANTONEIRA E PARAFUSO PARA A TABUA

06 EXAUSTOR COM DIÂMETRO Ø60CM60 x 60 1.85E1

C1 50 x 50 - - COBOGÓ EM CIMENTO 50x50x10 CM

P13

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOP14 70 x 210

90 x 210P19

120 x 210P16

80 x 210P17

150 x 210P18

150 x 210P19

200 x 210P20

80 x 110 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS,
AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO.

60 x 60P21
PORTÃO DE FERRO 1/2", INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTI-CORROSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.605 x 500 -PV5

ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm

4200 x 100 1.10J15 JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM QUATRO FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

VISOR FIXO COM REVESTIMENTO PLUMBÍFERO

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.
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6

96

45

23

12

16

3

3

9

4

5

1

1

1

16

10

6

1

1

1

250 x 150P23
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

200 x 150P24

2

1
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

80 x 70P22 2 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.
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5 70 70

VISTA

5

QUANT.: 06
DIMENSÕES: 150 x 210 cm
SISTEMA: vai e vem

150

70

5
21

0

11
0

GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMÍNICO, DUAS FLHS DE
ABRIR, MEDINDO 75 x 210cm CADA

CONJUNTO DE FECHADURA E
MAÇANETA TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

5 75 75

VISTA

GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO
5 x 1 cm

5

5
21

0

CONJUNTO DE FECHADURA E
MAÇANETA TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

QUANT.: 10
DIMENSÕES: 150 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

11
0

P14

FOLHA DE PORTA EM ALUMÍNIO, DUAS FLHS DE
ABRIR, MEDINDO 75 x 210 cm CADA, GUARNIÇÃO E
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

QUANT.: 
DIMENSÕES: 60 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM
LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL

CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA
TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

PLANTA BAIXA

80

21
0

80

80

5 150 5

PLANTA BAIXA

150 55

75

ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

PORTA DE ALUMÍNIO, COM LAMBRI,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

PLANTA BAIXA

150 55

GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO
5 x 1 cm

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM
LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL

CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA
TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO
5 x 1 cm

CHAPA METÁLICA  RESISTENTE À
IMPACTOS NO LADO EXTERNO

5 70 5

VISTA

QUANT.: 
DIMENSÕES: 70 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

21
0

5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA

P15

11
0

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI
MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMP.
COM REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMÍNICO

SOLEIRA EM KORODUR

70 55

21
5

72

01 QUANT.: 01
DIMENSÕES: 90 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

5 90 5

21
0

5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA

11
0

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI
MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO

21
5

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMP.
COM REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMÍNICO

SOLEIRA EM GRANITO

90 55

92

VISTA

40

CHAPA METÁLICA  RESISTENTE À
IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

10 30 40 10

11
0

BARRA DE APOIO PARA PCD EM AÇO
INOX POLIDO, AMBOS OS LADOS

5 60 60

VISTA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI
MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO

5

120 55

5
21

0

PLANTA BAIXA

120 55

61

ALVENARIA

PORTA E GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COMP. COM REVESTIMENTO
LAMINADO MELAMÍNICO

SOLEIRA EM GRANITO

QUANT.: 1
DIMENSÕES: 120 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA
TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

11
0

40

CHAPA METÁLICA  RESISTENTE À
IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

P16 P17

5 100 100

VISTA

5

200 55

5
21

0

200 55

10
0

PUXADOR EM AÇO INOX
POLIDO, AMBOS OS LADOS

QUANT.: 01
DIMENSÕES: 200 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

40

11
0

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE LEI
MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO

P18 P19 P20

40

QUANT.: 01
DIMENSÕES: 60 x 60 cm
SISTEMA: de abrir 

P21

PORTÃO DE FERRO 1/2", PINTURA ANTI
CORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

PORTA CADEADO ZINCADO
OXIDADO PRETO 60

3

60

PLANTA BAIXA

60

60

PORTÃO DE FERRO 1/2",
PINTURA ANTI CORROSIVA E

ESMALTE SINTÉTICO

ALVENARIA

VISTA

30

16

250

DET.01

TUBO Ø 2" GALVANIZADO

120 120

246

10
75

75
70

47
79

34

16
0

13
73

73

15
8

QUANT.: 02
DIMENSÕES: 250 x 150 cm
SISTEMA: placa de encaixe

P23

TELA EM FERRO GALVANIZADA TIPO DESENHO
2.5x2.5cm C/ ARAME 10

A

CANTONEIRA 3"X3"

VISTA

ALVENARIA

CORTE A

PLANTA BAIXA

200

DET.01

TUBO Ø 2" GALVANIZADO

98 98

196

10
75

75

47
79

34

16
0

13
73

73

15
8

QUANT.: 01
DIMENSÕES: 200 x 150 cm
SISTEMA: placa de encaixe

P24

TELA EM FERRO GALVANIZADA TIPO DESENHO
2.5x2.5cm C/ ARAME 10

A

CANTONEIRA 3"X3"

VISTA CORTE A

PLANTA BAIXA

DET.02

DET.02

76
ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXAALVENARIA

PORTA DE ALUMÍNIO, COM LAMBRI,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

SOLEIRA DE GRANITO

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO
MELAMÍNICO, DUAS FLHS DE
ABRIR, MEDINDO 75 x 210cm CADA

QUANT.: 02
DIMENSÕES: 80 x 70 cm
SISTEMA: de abrir 

P22

FECHO TRINCO CHATO

PLANTA BAIXA

VISTA

GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO
3 x 1 cm

70
5

3 40 40 3

35FOLHA DE PORTA EM ALUMÍNIO,
VENEZIANA, DUAS FLHS DE ABRIR,
MEDINDO 40 x 210 cm CADA,
GUARNIÇÃO E ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL

40

80

PORTA EM ALUMÍNIO, VENEZIANA,
GUARNIÇÃO E ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL

FECHO TRINCO CHATO

ALVENARIA

80

TELA EM FERRO GALVANIZADA

TUBO Ø 2" GALVANIZADO

CHUMBADOR

2.5x2.5cm C/ ARAME 10

BASE DE ENCAIXE

CHUMBADOR

DETALHE 02

DETALHE 01

PINO DE ENCAIXE

DO PINO

TIPO DESENHO

MAPA DE ESQUADRIAS
DETALHAMENTO DE PORTAS
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LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA
DATA:

JUN/2022

ARQ
15/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

PORTAS

P1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURALP2

P3

ITEM DIMENSÕES QUANT. DESCRIÇÃO

60 x 160

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.70 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.P4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.P5

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METALICA RESISTENTE À IMPACTOS AMBOS OS LADOS.P6

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm.

80 x 210

90 x 210

120 x 210

120 x 210P7

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P8

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P9

160 x 210P10

150 x 210

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

P11

200 x 210P12

200 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm , E PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.P13

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOP14 70 x 210

90 x 210P19

120 x 210P16

80 x 210P17

150 x 210P18

150 x 210P19

200 x 210P20

80 x 110 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS,
AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO.

60 x 60P21
PORTÃO DE FERRO 1/2", INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTI-CORROSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO

57

6

96

45

23

12

16

3

3

9

4

5

1

1

1

16

10

6

1

1

1

250 x 150P23
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

200 x 150P24

2

1
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

80 x 70P22 2 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

MNB AMORAS / CRISLAYNE
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400 x 300 cm
maxim-ar/fixo

SOLEIRA EM GRANITOALVENARIA

PLANTA BAIXA

120

400

120

400

120

PORTA DE ABRIR VIDRO
TEMPERADO E=10mm

VISTA

90
10

5
10

5

30
0

SOLEIRA EM GRANITOALVENARIA

PLANTA BAIXA

395

98

VIDRO TEMPERADO E=6mm

999999

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXA

605

VIDRO TEMPERADO E=6mm

101

QUANT.: 01
DIMENSÕES: 
SISTEMA: 

PV1 280 x 300 cm
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 
SISTEMA: 

395 x 500 cm
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 
SISTEMA: 

605 x 500 cm
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 
SISTEMA: 

BASCULANTE BASCULANTE

FIXO

BASCULANTE BASCULANTEBASCULANTE BASCULANTE

FIXO

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 6mm

interno

externo

80 80 120

ESQUADRIAS FIXAS  EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 10mm

80 80

maxim-ar/fixo

fixo

basc.

fixo

basc.

fixo

basc.

fixo fixo fixo fixo fixo

fixo fixo fixo fixo fixo

basc. basc.
basc.

basc.basc.

10
0

50
0

95
95

10
5

10
5

SOLEIRA EM GRANITOALVENARIA

440

93

PORTA DE ABRIR VIDRO
TEMPERADO E=10mm

interno

externo

80 938094

440 x 500 cm
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 
SISTEMA: maxim-ar/fixo

basc. basc.basc.

fixo fixo

basc. basc.basc. 90
10

5
10

5

30
0

280

VISTA

90 100 90

SOLEIRA EM GRANITOALVENARIA

PLANTA BAIXA

280

90

VIDRO TEMPERADO E=10mm

10090

interno

externo

fixo

basc.

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

basc. basc. basc.

basc. basc. basc. basc.

10
0

50
0

95
95

10
5

10
5

interno

externo

maxim-ar/fixo

basc. basc. basc. basc. basc. basc.

fixo fixo fixo fixo fixo fixo

fixo

basc. basc. basc. basc. basc. basc.

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

fixo

10
0

50
0

95
95

10
5

10
5

interno

externo

maxim-ar/fixo

externo

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 10mm

ESQUADRIAS FIXAS  EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 10mm

PLANTA BAIXA

PV2 PV3 PV4

PV5

101 101 101 101 100

SOLEIRA EM GRANITO

PLANTA BAIXA

VIDRO TEMPERADO E=6mm

650 x 560 cm
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 
SISTEMA: Brise

PV6

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

66
5

25
60

15

206 210 207

748

CORTE

1545

85

25

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

66
5

30
22

0
22

0

40

PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO
75x*40 M, E= 2,65MM , COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCÃO) PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE
FUNDO  PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO

PAINEL EM TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA COM PINTURA IMUNIZANTE PARA
MADEIRA, 2 DEMÃOS. E FIXAÇÃO NA ESTRUTURA
COM CANTONEIRA E PARAFUSO PARA A TABUA

DET 01

DET 02

HALL

35
35

35
35

35
3535

35
35

35
35

35
35

35

18
0

ESQUADRIAS FIXAS  EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

fixo

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 6mm

ESQUADRIAS FIXAS  EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 10mm

ESQUADRIAS  FIXA EM VIDRO
TEMPERADO 6mm

ESQUADRIAS  FIXA EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

PORTA DE ABRIR VIDRO
TEMPERADO E=10mm

PORTA DE ABRIR VIDRO
TEMPERADO E=10mm

ESQUADRIAS FIXAS  EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

DOBRADIÇA INFERIOR
PIVOTANTE PARA PORTA
DE ABRIR

DOBRADIÇA SUPERIOR
PIVOTANTE PARA PORTA
DE ABRIR

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 6mm

ESQUADRIAS FIXAS  EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

ESQUADRIAS  MAXIM-AR EM
VIDRO TEMPERADO 10mm

ESQUADRIAS  FIXA EM VIDRO
TEMPERADO 6mm

ESQUADRIAS  FIXA EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

0,13

0,
3

0,
08

0,
15

0,
08

Det 01 - Fixação da estrutura metálica do brise
Escala 1/10

CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE
BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO
5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA

PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM
ACO, 25 X 30 MM,  E = 0,5 MM.

0,
1

0,16

0,25

79
°

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM

PONTO DE SOLDA
NA PEÇA EM PERFIL "U"

Det 02 - Fixação do painel na estrutura do brise
Escala 1/10

PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO,
DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"
COM PORCA E ARRUELA

PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM
ACO, 25 X 30 MM,  E = 0,5 MM.
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MAPA DE ESQUADRIAS
DETALHAMENTO JANELAS, PORTAS E BRISE

LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA
DATA:

JUN/2022

ARQ
16/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

JANELAS E PORTAS
ITEM DIMENSÕES PEITORIL: DESCRIÇÃOQUANT.

01 ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm400 x 300 -PV1

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.280 x 300 -PV2

01440 x 500 -PV3

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.395 x 500 -PV4

01450 x 490 -PV6
BRISE  SOLEIL HORIZONTAL EM ESTRUTURA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO. PAINEL EM TABUA MACARANDUBA
COM PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA E FIXAÇÃO COM CANTONEIRA E PARAFUSO PARA A TABUA

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.605 x 500 -PV5

ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MNB AMORAS / CRISLAYNE

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
06    0.60
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07    0.20

AutoCAD SHX Text
04    0.40
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05    0.50

AutoCAD SHX Text
PADRÃO PENAS

AutoCAD SHX Text
02    0.20
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01    0.10

AutoCAD SHX Text
CORES   PENAS

AutoCAD SHX Text
PRETO

AutoCAD SHX Text
09    0.1
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Resíduos
Escala 1/100

www.arquilog.com.br

www.arquilog.com.br

Resíduos
Infectantes

Resíduos
Biológicos

Lavagem de
Carros e Latões

Resíduos
Comuns Circulação

Bho

Circulação

P2

P2

C1

C1

C1

C1
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bo
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 3

.6
5x

1.
00

x1
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0
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 3
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0x
1.

00
x1
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0
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LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA
DATA:

JUN/2022

ARQ
17/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

MAPA DE ESQUADRIAS
- BLOCO 3 (ENFERMARIA) / BLOCO 4 (LABORATÓRIO)

- RESIDUOS/ SUBESTAÇÃO/ GUARITA/ CISTERNA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

PORTAS

P1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURALP2

P3

ITEM DIMENSÕES QUANT. DESCRIÇÃO

60 x 160

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.70 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.P4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.P5

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METALICA RESISTENTE À IMPACTOS AMBOS OS LADOS.P6

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm.

80 x 210

90 x 210

120 x 210

120 x 210P7

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P8

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P9

160 x 210P10

150 x 210

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

P11

200 x 210P12

200 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm , E PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.P13

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOP14 70 x 210

90 x 210P19

120 x 210P16

80 x 210P17

150 x 210P18

150 x 210P19

200 x 210P20

80 x 110 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS,
AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO.

60 x 60P21
PORTÃO DE FERRO 1/2", INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTI-CORROSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO
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96

45

23

12

16
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3
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4

5

1

1

1

16

10

6

1

1

1

JANELAS

J1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J2

J3

2.30

ITEM DIMENSÕES PEITORIL: DESCRIÇÃO

100 x 70 18

QUANT.

45

31

2.30

2.30

150 x 70

200 x 70

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J4 142.30250 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J5 152.30300 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J6 92.30400 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J7 61.00120 x 120

J8 2100 x 120

J9 2

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO E=10mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J10 1

80 x 120

270 x 50

1.00

1.00

2.50

J11 1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL100 x 70 2.30

J12 12 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL150 x 60 2.40

1120 x 80 1.30J13

2100 x 100 1.10J14

01 ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm400 x 300 -PV1

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.280 x 300 -PV2

01440 x 500 -PV3

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.395 x 500 -PV4

01450 x 490 -PV6
BRISE  SOLEIL HORIZONTAL EM ESTRUTURA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, COM TINTA ALQUÍDICA DE
FUNDO (TIPO ZARCÃO) PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO. PAINEL EM TABUA MACARANDUBA
COM PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA E FIXAÇÃO COM CANTONEIRA E PARAFUSO PARA A TABUA

06 EXAUSTOR COM DIÂMETRO Ø60CM60 x 60 1.85E1

C1 50 x 50 - - COBOGÓ EM CIMENTO 50x50x10 CM

01 ESQUADRIAS FIXAS E BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm.605 x 500 -PV5

ESQUADRIAS FIXAS EM VIDRO TEMPERADO E= 6mm, COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO E= 10mm

4200 x 100 1.10J15 JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM QUATRO FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

VISOR FIXO COM REVESTIMENTO PLUMBÍFERO

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

250 x 150P23
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

200 x 150P24

2

1
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

80 x 70P22 2 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.
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5 70 5

VISTA

QUANT.: 
DIMENSÕES: 70 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

21
0

5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA

P2

11
0

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
72 x 210 cm

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMP.
COM REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMÍNICO

SOLEIRA EM KORODUR

70 55

21
5

72

5 80 5

VISTA

QUANT.: 96
DIMENSÕES: 80 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

21
0

5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA

P3

11
0

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
82 x 210 cm

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMP.
COM REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMÍNICO

SOLEIRA EM GRANITO

80 55

21
5

82

QUANT.: 45
DIMENSÕES: 90 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

P4

5 90 5

21
0

5

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA

11
0

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
92 x 210 cm

21
5

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMP.
COM REVESTIMENTO LAMINADO
MELAMÍNICO

SOLEIRA EM GRANITO

90 55

92

VISTA

QUANT.: 
DIMENSÕES: 60 x 160 cm
SISTEMA: de abrir 

P1

40

CHAPA METÁLICA  RESISTENTE À
IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

10 30 40 10

11
0

BARRA DE APOIO PARA PCD EM AÇO
INOX POLIDO, AMBOS OS LADOS

20
16

0

60

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM
LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL

O
DAUC

P

O

TARJETA METÁLICA TIPO LIVRE-OCUPADO
ACABAMENTO CROMADO

PLANTA BAIXA

60 3

DIVISÓRIA DE GRANITO

PORTA DE ALUMÍNIO, COM LAMBRI,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

60

3

5 56 5

TARJETA METÁLICA TIPO LIVRE-OCUPADO
ACABAMENTO CROMADO

5 60 60

VISTA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DUAS
FLHS DE ABRIR, MEDINDO 61 x 210 cm CADA

5

120 55

5
21

0

PLANTA BAIXA

120 55

61

ALVENARIA

PORTA E GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COMP. COM REVESTIMENTO
LAMINADO MELAMÍNICO

SOLEIRA EM GRANITO

QUANT.: 23
DIMENSÕES: 120 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

P5

65

VISTA

GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO 5 x 1 cm

FOLHA DE PORTA EM ALUMÍNIO, DUAS FLHS DE
ABRIR, MEDINDO 65 x 195 cm CADA, GUARNIÇÃO
E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

5

5
19

5

PLANTA BAIXA

130 55
65

ALVENARIA

5 60 60

VISTA

GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, DUAS
FLHS DE ABRIR, MEDINDO 61 x 210 cm CADA

5

55

5
21

0

PLANTA BAIXA

120 55

61

ALVENARIA

PORTA E GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COMP. COM REVESTIMENTO
LAMINADO MELAMÍNICO

SOLEIRA EM GRANITO

30

60

11
0

CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA
TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

15 15153015

20
20

11
0

CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA
TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

VISOR EM VIDRO COMUM LISO
TRANSLUCIDO 4mm, MEDINDO 30 x 60 cm

120

11
0

QUANT.: 12
DIMENSÕES: 120 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

P6 QUANT.: 
DIMENSÕES: 140 x 195 cm
SISTEMA: de abrir 

P7

SOLEIRA EM GRANITO

5 75 75

VISTA

5

QUANT.: 09
DIMENSÕES: 150 x 210 cm
SISTEMA: vai e vem

P10

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

150

5 25 30 20 25 5
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5
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20
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GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO
5 x 1 cm

FOLHA DE PORTA, VAI-E-VEM, EM
MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, DUAS
FLHS DE ABRIR, MEDINDO 95 x 210 cm
CADA

VISOR EM VIDRO TEMPERADO 6mm,
MEDINDO 50 x 60 cm

PUXADOR EM AÇO INOX
POLIDO, AMBOS OS LADOS

150

PORTA E GUARNIÇÃO EM MADEIRA
COMP. COM REVESTIMENTO
LAMINADO MELAMÍNICO C/ VISOR

MOLA HIDRÁULICA PARA PISO

QUANT.: 
DIMENSÕES: 150 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

P8

PLANTA BAIXA

2.
10

PUXADOR

1.
10

2.
10

0.10

0.
35

CORTE

SOLEIRA EM GRANITO

0.600.90
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VISTA

CORTE

SOLEIRA EM GRANITO

0.80 0.80

1.
10

0.80 0.80

1.60

0.600.90

1.50

DOBRADIÇA INFERIOR PIVOTANTE
PARA PORTA DE ABRIR

PORTA DE ABRIR EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

DOBRADIÇA SUPERIOR PIVOTANTE
PARA PORTA DE ABRIR

FECHADURA COMPLETE

TRINCO INFERIOR

PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO EM
PERFIL METÁLICO TUBULAR Ø 25mm

DOBRADIÇA INFERIOR
PIVOTANTE
PARA PORTA DE ABRIR

PORTA DE ABRIR EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

DOBRADIÇA SUPERIOR
PIVOTANTE PARA PORTA
DE ABRIR

FECHADURA COMPLETE

TRINCO INFERIOR

PUXADOR PARA VIDRO
TEMPERADO EM PERFIL
METÁLICO TUBULAR Ø 25mm

PORTA DE ABRIR EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

PORTA DE ABRIR EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

PLANTA BAIXA

VISTA

QUANT.: 03
DIMENSÕES: 160 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

P9

1.50

1.60

0.
40

1.
10

QUANT.: 04
DIMENSÕES: 200 x 210 cm
SISTEMA: de abrir

P11

2.
10

1.
10

0.
40

VISTA

CORTE

1.
10

1.00 1.00

2.00

DOBRADIÇA INFERIOR
PIVOTANTE PARA PORTA
DE ABRIR

PORTA DE ABRIR EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

DOBRADIÇA SUPERIOR
PIVOTANTE PARA PORTA
DE ABRIR

FECHADURA COMPLETE

TRINCO INFERIOR

PUXADOR PARA VIDRO
TEMPERADO EM PERFIL
METÁLICO TUBULAR Ø 25mm

PUXADOR

0.10

SOLEIRA EM GRANITO

1.00 1.00

PORTA DE ABRIR EM VIDRO
TEMPERADO 10mm

PLANTA BAIXA

2.00

2.
10

5 100 100

VISTA

5

200 55

5
21

0

PLANTA BAIXA

200 55

10
1

QUANT.: 05
DIMENSÕES: 200 x 210 cm
SISTEMA: de abrir 

11
0

P12

PORTA DE ALUMÍNIO, COM LAMBRI,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

06

40

CHAPA METÁLICA  RESISTENTE À
IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

CHAPA METÁLICA  RESISTENTE À
IMPACTOS EM AMBOS OS LADOS

5 80 5

VISTA

QUANT.: 01
DIMENSÕES: 80 x 110 cm
SISTEMA: de abrir 

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
80 x 110cm

11
0

PLANTA BAIXA

FOLHA DE PORTA EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO
80 x 110 cm

80

15

16

P13

ALVENARIA

3020

40

DOBRADIÇA VAI E VEM EM FERRO CROMADO DE 3"

655

140

GUARNIÇÃO EM ALUMÍNIO
5 x 1 cm

CONJUNTO DE FECHADURA E
MAÇANETA TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

FOLHA DE PORTA EM ALUMÍNIO, DUAS
FLHS DE ABRIR, MEDINDO 100 x 210 cm
CADA, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL

CONJUNTO DE FECHADURA E
MAÇANETA TIPO ALAVANCA OU SIMILAR

57

03

ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO

PORTA DE ALUMÍNIO, COM LAMBRI,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL 10

0
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MAPA DE ESQUADRIAS
DETALHAMENTO DE PORTAS

LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA
DATA:

JUN/2022

ARQ
18/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

PORTAS

P1

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURALP2

P3

ITEM DIMENSÕES QUANT. DESCRIÇÃO

60 x 160

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.70 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.P4
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.P5

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METALICA RESISTENTE À IMPACTOS AMBOS OS LADOS.P6

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm.

80 x 210

90 x 210

120 x 210

120 x 210P7

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P8

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.150 x 210P9

160 x 210P10

150 x 210

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

P11

200 x 210P12

200 x 210

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.
COM VISOR DE VIDRO E=6mm , E PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO E=10m, COM MOLA HIDRÁULICA, PUXADOR TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, COM PUXADOR
TUBULAR EM ALUMÍNIO CROMADO.P13

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA
REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICOP14 70 x 210

90 x 210P19

120 x 210P16

80 x 210P17

150 x 210P18

150 x 210P19

200 x 210P20

80 x 110 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX 40CM E CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS,
AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO, CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, FÓRMICA, NA COR CINZA CLARO,
CHAPA METÁLICA RESISTENTE À IMPACTOS, AMBOS OS LADOS.

PORTA DE MADEIRA DE LEI COM MIOLO DE LENÇOL DE CHUMBO, GUARNIÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA
COM LAMINADO MELAMÍNICO.

57

6

96

45

23

12

16

3

3

9

4

5

1

1

1

16

10

6

1

1

60 x 60P21
PORTÃO DE FERRO 1/2", INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTI-CORROSIVA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO1

250 x 150P23
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

200 x 150P24

2

1
PLACA DE ENCAIXE COM TUBO GALVANIZADO DE 2" E TELA EM FERRO GALVANIZADO TIPO DESENHO, MALHA DE 2,5 x
2,5 cm, FIXADO COM ARAME DE FIO 10

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

80 x 70P22 2 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, GUARNIÇÃO E ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL.

MNB AMORAS / CRISLAYNE
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E1
QUANT.: 
DIMENSÕES: Ø60 cm

J1
QUANT.: 18
DIMENSÕES: 100 x 70 cm
PEITORIL: 230cm
SISTEMA: maxim-ar

VISTA

CORTE

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm

VIDRO TEMPERADO

100VIGA

VERGA

70

VIDRO TEMPERADO E=6mm

ALVENARIA

PLANTA BAIXA

50 50

100

70
2

2

VISTA

CORTE

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

VIDRO TEMPERADO

VIGA

VERGA

VIDRO TEMPERADO E=6mm

ALVENARIA

PLANTA BAIXA

50 50

150

70
2

150

70
2

VISTA

CORTE

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

VIDRO TEMPERADO

VIGA

VERGA

PLANTA BAIXA

70
2

200

70
2

J2
QUANT.: 45
DIMENSÕES: 150 x 70 cm
PEITORIL: 230cm
SISTEMA: maxim-ar

J3
QUANT.: 31
DIMENSÕES: 200 x 70 cm
PEITORIL: 230cm
SISTEMA: maxim-ar

QUANT.: 14
DIMENSÕES: 250 x 70 cm
PEITORIL: 230cm
SISTEMA: maxim-ar

CORTE

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

VIGA

VERGA

70
2

VISTA

VIDRO TEMPERADO

250

70
2

J5
QUANT.: 15
DIMENSÕES: 300 x 70 cm
PEITORIL: 230cm
SISTEMA: maxim-ar

CORTE

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

VIGA

VERGA

70
2

300

70

VISTA

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm VIDRO TEMPERADO

 E=6mm

50 50 50 50

200

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm VIDRO TEMPERADO

 E=6mm

50 50 50 50

300

50 50

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

PEITORIL EM GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm VIDRO TEMPERADO

 E=6mm

50 50 50 50

250

50

J6
QUANT.: 
DIMENSÕES: 400 x 70 cm
PEITORIL: 230cm
SISTEMA: correr

J8
QUANT.: 
DIMENSÕES: 100 x 120 cm
PEITORIL: 100
SISTEMA: 

J11
QUANT.: 01
DIMENSÕES: 100 x 70 cm

SISTEMA: veneziana

J12
QUANT.: 12
DIMENSÕES: 150 x 60 cm

SISTEMA: veneziana

J9
QUANT.: 
DIMENSÕES: 
PEITORIL: 
SISTEMA: guilhotina

VIDRO TEMPERADO E=6mm

PEITORIL EM GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

VIDRO TEMPERADO E=6mm

100

2
12

0

100

70

ESQUADRIA EM VENEZIANA
ALUMÍNIO ANODIZADO
ACABAMENTO NATURAL

VISTA

VISTA

PLANTA

60

60
6

EXAUSTOR Ø60cm

VISTA

J4

J10
QUANT.: 
DIMENSÕES: 270 x 50 cm

SISTEMA: veneziana

270

50

ESQUADRIA EM VENEZIANA
ALUMÍNIO ANODIZADO
ACABAMENTO NATURAL

VISTA

150

60

ESQUADRIA EM VENEZIANA
ALUMÍNIO ANODIZADO
ACABAMENTO NATURAL

VISTA

09

02

CORTE

CONTRA-VERGA

PEITORIL EM
GRANITO CINZA
ANDORINHA E=2cm

VIGA

VERGA

70
2

400

70

VISTA

VIDRO TEMPERADO E=6mm

PLANTA BAIXA

ALVENARIA

VIDRO TEMPERADO E=6mm

50 50 50 50

400

50 50 50

PEITORIL: 240cm

PEITORIL: 230cm
80 x 120 cm

100

02

visor fixo

J13
QUANT.: 
DIMENSÕES: 120 x 80 cm
PEITORIL: 100cm
SISTEMA: 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm

VISOR FIXO COM
REVESTIMENTO PLUMBÍFERO

120

2
80

VISTA

01

visor fixo

C1
QUANT.: 
DIMENSÕES: 50 x 50 cm

VISTA

PLANTA BAIXA

50

7

50

50

J7
QUANT.: 06
DIMENSÕES: 120 x 120 cm
PEITORIL: 100
SISTEMA: guilhotina

120

60

2

VIDRO TEMPERADO E=6mm

TELA

60

12
0

VISTA

20
15

15

5 120 5

130

50

J14
QUANT.: 
DIMENSÕES: 100 x 100 cm
PEITORIL: 110cm
SISTEMA: 

02

Janela de correr 

J15
QUANT.: 
DIMENSÕES: 200 x 100 cm
PEITORIL: 110cm
SISTEMA: 

04

Janela de correr

10
0

100

10
0

50 50 50 50

200

PLANTA BAIXA

50

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO
(COBOGÓ)

VIDRO TEMPERADO E=6mm

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm PEITORIL EM GRANITO

CINZA ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA E=2cm

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA
E=2cm

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2cm

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA
E=2cm

VIDRO TEMPERADO E=6mm

06

PEITORIL: 240 cm

PEITORIL: 250cm

80

60

2

VIDRO TEMPERADO E=6mm

TELA

60

12
0

VISTA

20
15

15

5 80 5

90

50

PLANTA BAIXA

PEITORIL EM GRANITO
CINZA ANDORINHA L=40CM

50

01

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

JANELAS

J1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J2

J3

2.30

ITEM DIMENSÕES PEITORIL: DESCRIÇÃO

100 x 70 18

QUANT.

45

31

2.30

2.30

150 x 70

200 x 70

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J4 142.30250 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J5 152.30300 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J6 92.30400 x 70 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J7 61.00120 x 120

J8 2100 x 120

J9 2

PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO E=10mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

J10 1

80 x 120

270 x 50

1.00

1.00

2.50

J11 1 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL100 x 70 2.30

J12 12 JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL150 x 60 2.40

1120 x 80 1.30J13

2100 x 100 1.10J14

06 EXAUSTOR COM DIÂMETRO Ø60CM60 x 60 1.85E1

C1 50 x 50 - - COBOGÓ EM CIMENTO 50x50x10 CM

4200 x 100 1.10J15 JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM QUATRO FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER COM DUAS FOLHAS, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

VISOR FIXO COM REVESTIMENTO PLUMBÍFERO

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, FIXA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO GUILHOTINA, UMA FOLHA FIXA E UMA MÓVEL, EM VIDRO TEMPERADO E=6mm.

MAPA DE ESQUADRIAS
DETALHAMENTO DE JANELAS
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LOCAL:

DESENHO CAD :

ASSUNTO :

ESCALA :

PRANCHA :

CONTEÚDO:

A R Q U I T E T U R A   E   U R B A N I S M O

E-MAIL: maruzabap@gmail.com
f.: 91* 981153460 / 21215005

MARUZA BAPTISTA

DE MOCAJUBA
PREFEITURA MUNICIPAL 

INDICADA
DATA:

JUN/2022

ARQ
19/20

RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS
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CORTE BB

CORTE AA

ROLDANAS d = 100mm COM
ROLAMENTOS BLINDADOS

ESTRUTURA METÁLICA PARA
PORTÃO (50 x30 mm)

CONCRETO

ESTRUTURA METÁLICA
PARA PORTÃO (50 x 30 mm)

PILAR DE 15X15CM

TRILHO SUPERIOR
EM CANTONEIRA

TRILHO EM CANTONEIRA COM
FERRO CHATO

11
0

22
3

2
5

5

23
5

305

10

TUBO METÁLICO DE 30X30mm
COM PINTURA ESMALTE

TUBO METÁLICO DE 50X30mm
COM PINTURA ESMALTE

FERROLHO COM FECHO EM AÇO
GALVANIZADO BARRA ZINCADO TRINCO

REDONDO e=1.50 mm

FERROLHO INFERIOR COM FECHO EM
AÇO GALVANIZADO BARRA ZINCADO

TRINCO REDONDO e=1.50 mm

DOBRADIÇA

VISTA

60 90 6590

QUANT.: 
DIMENSÕES: 180 x 250 cm
SISTEMA: de abrir 

PM1 01

90

305

PLANTA BAIXA

60 90 6590

ALVENARIAGRADE

FERROLHO COM FECHO EM AÇO
GALVANIZADO BARRA ZINCADO TRINCO

REDONDO e=1.50 mmFOLHA DE PORTÃO EM METALON,
DUAS FOLHAS DE ABRIR 90X250 cm
CADA, PINTURA ANTICORROSIVA E
ESMALTE SINTÉTICO

QUANT.: 
DIMENSÕES: 90 x 250 cm
SISTEMA: de abrir 

PM2 01

CALÇADA EXTERNA

CALÇADA INTERNA

135

PLANTA BAIXA

30 90

ALVENARIA GRADE

FERROLHO COM FECHO EM AÇO
GALVANIZADO BARRA ZINCADO
TRINCO REDONDO e=1.50 mm FOLHA DE PORTÃO DE ABRIR EM

METALON, 90X250 cm, PINTURA
ANTICORROSIVA E ESMALTE

SINTÉTICO

CALÇADA EXTERNA

CALÇADA
INTERNA

90

ESTACIONAMENTO

15 15

11
0

22
3

2
5

5

23
5

135

10

30 90

TUBO METÁLICO DE 30X30mm
COM PINTURA ESMALTE

TUBO METÁLICO DE 50X30mm
COM PINTURA ESMALTE

DOBRADIÇA

FERROLHO COM FECHO
EM AÇO GALVANIZADO
BARRA ZINCADO TRINCO
REDONDO e=1.50 mm

PILAR 15X15 cm

15

VISTA

QUANT.: 
DIMENSÕES: 620 x 250 cm
SISTEMA: de correr 

PM3 01

15600

B

A

A

PM3 - 6.20 x  2.50 m
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620

ESTACIONAMENTO 01

CALÇADA EXTERNA
1560015

620CALÇADA
INTERNA

PM3 - 6.20 x  2.50 m

TRILHO EM CANTONEIRA COM FERRO CHATO GRADEPORTÃO DE CORRER DE 6.20 x 2.50 m, PINTURA
ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

TUBO METÁLICO DE 30X30mm
COM PINTURA ESMALTE

TUBO METÁLICO DE 50X30mm
COM PINTURA ESMALTE

ROLDANAS d = 100mm COM
ROLAMENTOS BLINDADOS
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TUBO METÁLICO DE 30X30mm
COM PINTURA ESMALTE

TUBO METÁLICO DE 50X30mm
COM PINTURA ESMALTE

FERROLHO COM FECHO EM AÇO
GALVANIZADO BARRA ZINCADO TRINCO

REDONDO e=1.50 mm

FERROLHO INFERIOR COM FECHO EM
AÇO GALVANIZADO BARRA ZINCADO

TRINCO REDONDO e=1.50 mm

DOBRADIÇA

VISTA

13 90 1290

QUANT.: 
DIMENSÕES: 180 x 250 cm
SISTEMA: de abrir 

PM4 01

PLANTA BAIXA

90

FOLHA DE PORTÃO EM METALON,
DUAS FOLHAS DE ABRIR 90X250 cm
CADA, PINTURA ANTICORROSIVA E
ESMALTE SINTÉTICO

CALÇADA INTERNA

GUARITA 02

CALÇADA EXTERNA

ALVENARIA

205

13 90 1290

GRADE

FERROLHO COM FECHO EM AÇO
GALVANIZADO BARRA ZINCADO TRINCO

REDONDO e=1.50 mm

QUANT.: 
DIMENSÕES: 370 x 250 cm
SISTEMA: de correr 

PM5 01
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PM5 - 3.70 x  2.50 m
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AMBULÂNCIAS

CALÇADA EXTERNA
350

370CALÇADA
INTERNA

PM5 - 3.70 x  2.50 m

TRILHO EM CANTONEIRA COM FERRO CHATO PORTÃO DE CORRER DE 3.70 x 2.50 m, PINTURA
ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

ROLDANAS d = 100mm COM
ROLAMENTOS BLINDADOS

QUANT.: 
DIMENSÕES: 320 x 250 cm
SISTEMA: de correr 

PM6 01

300
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PM6 - 3.20 x  2.50 m
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320

CALÇADA EXTERNA
300

320GRAMA

PM6 - 3.20 x  2.50 m

TRILHO EM CANTONEIRA COM FERRO CHATO

GRADE

PORTÃO DE CORRER DE 6.20 x 2.50 m, PINTURA
ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

TUBO METÁLICO DE 30X30mm
COM PINTURA ESMALTE

TUBO METÁLICO DE 50X30mm
COM PINTURA ESMALTE

ROLDANAS d = 100mm COM
ROLAMENTOS BLINDADOS

TRILHO SUPERIOR EM CANTONEIRA

TUBO METÁLICO DE 30X30mm
COM PINTURA ESMALTE

TUBO METÁLICO DE 50X30mm
COM PINTURA ESMALTE

MURO EM ALVENARIA
h=2.50 m

MURO EM ALVENARIA
h=2.50 m

MURO EM ALVENARIA
h=2.50 m
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PREFEITURA MUNICIPAL 
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DATA:
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RUA MANOEL DE SOUZA FURTADO, MOCAJUBA/PA

 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL
 MUNICIPAL DE MOCAJUBA/PA

ARQª MARUZA BAPTISTA - CAU:28510-2/PA

PROPRIETARIO:                 

PROJETO:         

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O  MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO
CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR;
- LEI DE ACESSIBILIDADE Nº 13.146/2015;

REFERÊNCIAS:
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PORTÕES METÁLICOS

PM1 PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DUAS FOLHAS, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

PM2

PM3

ITEM DIMENSÕES DESCRIÇÃO

1,80 x 2,50

0,90 x 2,50

6,20 x 2,50

PM4

PM5

PM6

1,80 x 2,50

3,70 x 2,50

3,20 x 2,50

1

1

1

1

QUANT.

1

1

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, UMA FOLHA, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

PORTÃO DE CORRER EM METALON, UMA FOLHA, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

PORTÃO DE ABRIR EM METALON, DUAS FOLHAS, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

PORTÃO DE CORRER EM METALON, UMA FOLHA, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

PORTÃO DE CORRER EM METALON, UMA FOLHA, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE SINTÉTICO

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

Bloco 6  - Serviço (Cozinha e Lavanderia)
Escala 1/100

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

MNB AMORAS / CRISLAYNE
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